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Caiet de sarcini

l. Audit Ei intrelinerea sistemelor de automatizarc industriald cu curent scdntt
(tensiune p6ndla24V),bazate pe controlere logice programabile SIMENS (S7-
300), module de intrare / iegire instalate de la SIMENS qi releaua de comunicatii
PROFINET.

Lintrelinerea pachetului software Siemens SCADA, Simatic Step 7 pentru
dezvoltareasistemelor de automatizarcbazatepe controlerele logice programabile
Simatic 57-300 / 57-400 lM7 I C7 si WinACt

3, Monitorizarea pennanentd asupra procesului tehnologic al staliei de Epurare a

apelor uzate de tip Zone Umede Construita ( ZUC ), qi dupd necesitatevainterveni
pentru a lichida defecliunile ce vor apdreain sistemul automat de operare a staliei
de Epurare , care const[ din

. Instal{ie tehnologicd primara ( epurarea preliminard).

. Rezervoarele de Egalizare qi stalia de Pompare Principald.

. Zonele Umede construite - Platforme Filtrante de Stuf ( PFS) gi Platfonne
cu Stuf Vertical ( FV).

. Sistemul de dezinfectare prin clorurare cu Hipoclorit.

. Stalia de Pompare a apei epurate in punctul de deversare ( emisar).

Manualul de operare a stafiei de Epurare ZUC, inclusiv qi schemele tehnologice
se pot obline de la RAC Orhei S.A.


