
CERTIFICAT
referitor la calitatea apei potabile dupi indicii bacteriologici

gi chimici in punctele de control coordonate
cu C.S.P.Orhei

in luna iunie 2023

in laborator au fost prezentate 16 probe de api potabild,
s-au efectuat 184 analize bacteriologice gi chimice
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Norma a a a 5 20 0,5 0,5 0,3 5 <2,5
6,5-
9,5

0,3-
0,5

50

1 s/03 a 0,05 0,7 0 0 <0,1 1.04 0,99 7,80 0,15
2 Grddinita 4 d 0,05 0,7 0 0 <0,'l 1,04 0,99 7.76 7.43

Grddinita 5 a 0,05 0,7 0 0,02 <0,1 1,12 0,99 7.73 11.66
A Griidinita B a 0,05 0,7 0 0.03 <0,1 1,15 1,01 7,73 8,19

5 s/o 4 a a 0,05 0,7 0 0.22 <0,1 1,15 0,89 7.72
h slp2 d a 0,05 0,7 0.63 0.09 <0,1 1,18 1,03 7.72 0,36
7 s/o 1 a d 0,05 0,7 0 0 <0,1 1.20 1,00 7.70
8 s/oB a a 0,19 4,4 0 0 <0,1 1,20 1,20 /,oJ

Baza d 0.05 0,7 0 0 <0,1 1,22 1,00 7,48
10 Grddinita 2 a a 0,05 0,7 0 0 <0,1 1,29 0,99 7,60 10,58
11 31 August,67 d a a 0,05 0.7 0 U <0,1 1,29 1,00 7,61

IL o.F.M, 0,05 0,7 0 0 <0,1 1,29 0,99 7,60
IJ "Asito" d 0,05 0,7 n 0 <0,1 1.29 1,05 7.62
14 ubt' 0.14 3.7 0 0,13 <0,1 1.29 1,07 7,64

Gridinita 6 a 0,05 0.7 0 0 <0,1 1,29 0,99 7,67 9,54
to Grddinita 12 a 0,05 0.7 0 0,03 <0,1 .1 ?O 1,34 7,57 15,12



CERTIFICAT
referitor la calitatea apei potabile dupd indicii bacteriologici

gi chimici fn punctere de contror coordonate
cu C.S.P.Orhei

in luna iulie 2023

in laborator au fost prezentate 16 probe de apd potabird,
s-au efectuat 184 analize bacteriologice gi chimice
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Norma a a a 5 20 0,5 0,5 0,3

<0.1

5 <2,5 6,5'
9.5

UrJ-

0,5 50
1 s/p3 d 0,05 0,7 n 1,06 1,00 7,78 0,152 Grddinita 4 a 0,05 0,7 0 U <0,1 1,11 1,00 7,66 5.94Grddinita 5 0,05 v.l 0 0,01 <0,1 1,11 0,99 7,68 9,41a Grddinita B 0,05 0,7 0 0,04 <0,1 1,11 1,03 7,68 9,586 s/p 4 0,10 2,9 0 0,35 <0,1 1,19 1,01 t,tvn slp2 0,20 4,4 0,50 0,1 1 <0,1 1,27 1,06 t,tv 0,427 e/n 1 v,zv 4,4 0 0 <0,1 1.11 1,00 7,67d s/pB Q a v,zv 4,4 0 0,10 <0,1 1.19 t,zo

Baza a 0,05 0,7 0 <0,1

<0,1
1 ,11 1,00

1,00
1,01

/,cd'10 Grddinita 2 0,05 ^.'7 0
11 31 August,67 t.ol

0,10 z,Y 0 0 <0,1 1 ,11
12 O F.M,

7,61
d 0,05 0,7 0 0 <0.1 1.17 1,01 7,6213 "Asito" 0,05 0,7 0 0 <0,1 1,17 1,05 /,oo14

rc
CSP 0,39 8,8 0 0 <0.1 1.19 1,05 7,68

8,65
Grddinita 6 a 0,05 n7 0 0 <0,1 1,14 1,02 7,70

d 0,05 0,7 0 0,03 <0.1 1,20 1,28 8.71



CERTIFICAT
referitor la calitatea apei potabile dupi indicii bacteriologici

gi chimici in punctele de control coordonate
cu C.S.P.Orhei

in luna august 2023

in laborator au fost prezentate 16 probe de apd potabild,
s-au efectuat 184 analize bacteriologice gi chimice
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Norma a a a 5 20 0,5 0,5 0,3 5 <215
6,5-
9,5

Ur.l-

0,5 50
1 s/p3 a 0,05 0.7 0 0 <0,1 1,00 1,00 7.72 0,21
2 Grddinita 4 d 0,05 0,7 n n <0,1 1,00 0,98 7,68 B,78
3 Griidinita 5 0,05 0,7 0 0,06 <0,1 r,uo 1,02 7,74 4,72A Grddinita B a a 0,05 0,7 0 <0 I 1,07 1.07 772 7,83
5 s/p 4 0,7 n 0,27 <0,'l t,zo 1,05 7,72
o slp2 a 0,05 0,7 0,5 0,12 <0,1 t.Jo 4 4al, tz 7.72 u,oc
7 s/p 1 0,05 v,t 0 0,04 <0,1 1,20 0,96 7.68
8 s/pB 0,05 0,7 0 0.13 <0,1 |,zv 1,29 /,ou

Baza a 0,05 0.7 n 0 <0,1 0,94 1,01
10 Grddinita 2 a 0,05 0.7 0 0 <0,'1 0,94 1,01 5,77
11 31 Auqust,67 o 0,05 0,7 0 0 <0,1 0,94 ooo 7,56
tz o.F.M. 0,05 0,7 0 n <0,1 noo noo

115 il.U 0,05 Q,7 0 0 <0,1 |,21+ 1,07 7,58
14 CSP 0.7 0 0,06 <0,1

<0,1

noo 1,07 /,oJ
tc Grddinita 6 tt tlh 0.7 n 0 nao 1.02 7.43
to Grddinita'12 0,05 0.7 0 0,03 <0,1 0,94 1,28 7.57 13,14


